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Poznamkal , o . , .
1) Toto je pouze informativni vykres - dalSi Gpravy jsou mozné.
2) Transformatory 630 kVA 22/0,4 kV od firmy Schneider Electric typ MINERA
g\;lozvmery: délka 1600 mm, Sitka 910 mm, vyska 1410 mm).
3) MozZnost umisténi tansformatoru max. 2x630 kVA
Power.Energo Pod Pekérnami 245/10 pro jekt: vykres: stranal
)= 190 00 - Praha 9, CZ zadavatel apravy revize -
partner ve vykonu tel/fax: +420 296 642 197/3| &.projektu: autor revize -
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Hromosvod,

Power-Energo Pod Pekdarnami 245710 pro jekt: vykres: stranal
- 190 00 - Proha 9, CZ zadavatel Gpravy revize —
partner ve vykonu tel/faxi +420 296 642 197/3 &.projektu autor rovize —
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1) Toto je pouze vzorovy vykres - dalSi Upravy jsou mozné.

2) Transformatory 630 kVA 22/0,4 kV od firmy Schneider Electric typ TNOSN
%rozméry: délka 1600 mm, Sitka 910 mm, vySka 1410 mm).

3) Zména transformatoru je mozna (vykon, rozméry)

Power-Energo

-

partner ve vykonu

Pod Pekéarnomi 245/10 projekt: vykresi stranal
190 00 - Praha 9, CZ zadavatel Gpravy revize -
tel/fax +420 296 642 197/3 &.projektu autor revize -
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Poznamka! Toto je pouze informativni vykres - dal$i zmény jsou mozné.
Power-Energo Pod Pekérnami 245/10 proJekt: vykres: stranal
190 00 - Praha 9, CZ zadavatel dpravy revize —
partner ve vykonu tel/fax: +420 296 642 197/3| &projektu oautor revize -
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Poznamka! Toto je pouze informativni vykres - dal$i zmény jsou mozné.
Power—Energo Pod Pekdrnami 245/10 pro jekt: vykres: stronal
190 00 - Praoha 9, CZ zadavatel dprovy revize -
partner ve vykonu tel/fax: +420 296 642 197/3| &.projektu autor revize -
1 2 3 6 1 8
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Svorky pro
uzemneéni

Hlavni zemni ptipojnice Fe/Zn 40x5
Zemni pripojnice Fe/Zn 30x4 >
Zemnéni - LgY 1x120 mm
Zemnéni - LY 1x25 mm

Zemnéni - LY 1x70 mm
Zemneéni

2

- LY 1x35 mm

Poznamka! Toto je pouze informativni vykres - dal$i zmény jsou mozné.

Power-Energo Pod Pekarnami 245/10 pro jekt: vykres: stranal

-0 190 00 - Praha 9, CZ zadavatel apravy revize —

partner ve vykonu tel/faxt +420 296 642 197/3| ¢.projektu autor revize -
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