Poznamkal!
1) Toto je pouze informativni vykres - dalSi upravy jsou mozné.
2) Transformator 1000 kVA 22/0,4 kV od firmy Schneider Electric typ MINERA

Power-Energo Pod Pekdarnami 245/10 pro jekt: vykres: stranal
-0 190 00 - Praha 9, CZ zadavatel Gpravy revize —
partner ve vykonu tel/fax: +420 296 642 197/3 &projektu autor revize —
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Poznamkal!
1) Toto je pouze informativni vykres - dal$i Upravy jsou mozne.
2) Transformator 1000 kVA 22/0,4 kV od firmy Schneider Electric typ MINERA

Power-Energo Pod Pekarnami 245710 pro Jekt: vykres: strona?
190 00 - Praha 9, CZ zadavatel Gpravy revize —

partner ve vykonu tel/fax: +420 296 642 197/3 &.proJektu autor revize -
1 | 2 3 b 6
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Zaslepeni otvoru pro priichodky %
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Poznamkal
1) Toto je pouze informativni vykres - dal$i Gpravy jsou mozné.
Power-Energo Pod Pekérnaml 245/10 pro jekt: vykres: strana3
190 00 - Praha 9, CZ zadavatel apravy revize -
partner ve vykonu tel/faxi +420 296 642 197/3) C.projektu autor revize -

1 | 2 3 4 5 6




olle

olle

1

T~
(I

Power-Energo

-aD-

partner ve

vykonu

e

Prachodka pro propojeni

nitfniho a vnéjsiho uzemng

|

n

1

Zaslepeni otvoru pro pruchodky

Poznamka!
1) Toto je pouze informativni vykres - dalSi Upravy jsou mozné.
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Zaslepeni otvoru pro priichodky

Zaslepeni otvoru pro prichodky

Zaslepeni otvoru pro priichodky

Power-Energo Pod Pekérnami 245/10 pro jekt: vykres: strana 4
190 00 - Praha 9, CZ zadavatel dpravy revize —
partner ve vykonu tel/fax: +420 296 642 197/3| ¢.projektu autor revize —
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